
05.05.2022Analüüs alustatud:

05.05.2022Analüüs lõpetatud:

Proovivõtu prot. nr: 05.05.2022Protokoll kinnitatud:

Näitaja TulemusÜhik Piirnorm Metoodika

Proovivõtu koht: Harju maakond, Loksa linn, Kalurite tn 2a, Loksa Päästekomando hoone veekraan

Proovivõtja: Sergei Brussinski atesteerimistunnistus nr: 1639/19

BIO Ehitus Grupp OÜ Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Astangu tn 56-16, 13519

Veeallika valdaja: Loksa Haljastus OÜ

Markeering:veevärgivesiVeeallika liik:

Tellija:

Proov toodud laborisse: 05.05.2022 kell: 13:42

Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel

Proov võetud: 05.05.2022 kell: 10:45

Katseprotokoll KL2022/V116739K

Joogivee keemiline analüüs

Terviseohutuslabor

Ammoonium mg/l 0,33 0,5 ISO 7150-1:1984

Nitrit mg/l <0,010 0,5 EVS-EN 26777:2008

Jääkkloor (üld) mg/l <0,05 - EVS-EN ISO 7393-1:2000

Jääkkloor (vaba) mg/l <0,05 0,5 EVS-EN ISO 7393-1:2000

Piirnormide alus:  Sotsiaalministri määrus nr.  61,  24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning 

analüüsimeetodid“.

Prot. nr.KL2022/V116739K   Lk. nr.1(1)Tärniga (*) tähistatud meetod ei kuulu akrediteerimisulatusse.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokolli tohib paljundada ainult tervikuna.

Protokolli kinnitas juhtivspetsialist I.Epold

96023536 tallinnalabor@terviseamet.ee

tel: 7 943 600

www.terviseamet.ee

Aadress: Paldiski mnt. 81, Tallinn, 10614

Terviseamet

Reg. nr.: 70008799

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuses ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.
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